
АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 
Приложение N 3 

УТВЕРЖДЕНО СОГЛАСОВАНО 

Директор Администрация 
Рожне-Логовского МУПКХ Рожне-Логовского сельсовета 

(наименование должности уполномоченного лица гарантирующей организации или иной (наименование органа местного самоуправления поселения, 
организации, осуществляющей горячее водоснабжение холодное водоснабжение и (или) городского округа) 
водоотведение, которая провела техническое обследование! 

Глава сельсовета 

/ Аваргин С.М. 

расшифровка подписи уполномоченного лица) 

29" мая 2023г. 

с. Рожнев Лог 

(должность согласующего лица) 

/ Тюняев М.Я. 

(насалеьный v. 1. -

подписи согласующего лица) 

мая 2023г. 

• 
29.05.2023г. 

(дата) 

Муниципальное унитарное предприятие Рожне-Логовского сельсовета 
«Рожне-Логовское предприятие коммунального хозяйства» 

(наименование гарантир>тацг>Г* органи-з а дни пли иной организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или)водоотведение, 
которая провала техническое обследование, специализированной организации в случае ее привлечения) 

проведено техническое обследование централизованных систем 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения с. Рожнев Лог, пос. 
Пеньки Ребрихинскхк райок,- Алтайский край 

;наименование системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения) 
и по результатам проведенного технического обследования составлен 
настоящий Акт технического обследования. 

Техническое обследование проводилось в отношении следующих 
объектов: 
№ 
п/п 

Наименование Месяц/год 
бурения 

Год 
ввода 

Адрес 

1 Скважина 103/81 12.1981 1981 пос. Пеньки, ул.Степная,8А 
2 Водонапорная башня пос. Пеньки, ул.Степная,8а 
3 Скважина В-2"7/7 9 04 .1979 1979 с.Рожнев Лог, ул. Новая, 21А 
4 Водонапорная башня 1 с.Рожнев Лог, ул. Новая, 21а 
5 Скважина Б-89/80 08.1960 1980 с. Рожнев Лог, ул. Кирова, 18а 
6 1 Водонапорная башня с. Рожнев Лог, ул. Кирова, 18а 
7 Скважина 178/92 03.1992 ; 1992 с.Рожнев Лог, ул. 30 лет Победы,2 6а 
8 j Водонапорная башня с.Рожнев Лог, ул. 30 лет Победы,2 6а 
9 Скважина S3/о2 12 . 2017 2017 

12.2022 2023 
с.Рожнев Лог, ул. 30 лет Победы,19а 

10 Водонапорная башня 2017 
! 2023 

с.Рожнев Лог, ул. 30 лет Победы,19а 

Организация, осуществляющая водоснабжение и (или) водоотведение, 
эксплуатирующая объекты, в отношении которых проводится техническое 
обследование: Рожне-Логовского МУПКХ. 

1. По результата камерального обследования выявлены следующие 
параметры, технические характеристики, фактические показатели деятельности 
организации, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение, или иные 
показатели объектов централизованных систем горячего водоснабжения, 



холодного водоснабжения и (или) водоотведения <1>: 
1. Исполнительная документация, содержащая сведения о технических 

характеристиках инженерных сетей и оборудования, о соответствии фактически 
выполненных работ проектной документации, о внесении в них по согласованию с 
проектировщиком изменений - отсутствует. 

Протяженность водопроводных сетей 16 км. Техническое состояние 
водопроводных сетей - удовлетворительное. Износ водопроводных сетей и труб 
более 60% . Нуждается в капитальном ремонте. 
N 

п/п 

Наименование объекта Технические 

характеристики 

Количество, 

ед. 

Оценка технического 

состояния 

Процент 

износа 

1. Скважина 1 0 3 / 8 1 Глубина 153м 1 Физ. износ 7 8 % 

2. 

Водонапорная башня 

п. Пеньки ул. Степная, 8а 

Объем 25м3 1 Физ. износ 7 6 % 

3. Скважина Б-27/79 Глубина 86 м 1 Физ. износ 7 7 % 

4. 

Водонапорная башня 

ул. Новая, 21а 

Объем 32м3 1 Физ. износ 7 1 % 

5. Скважина Б-89/80 Глубина 67м 1 Физ. износ 6 8 % 

6. Водонапорная башня Объем 32м3 

ул. Кирова, 18э 

Физ. износ 6 5 % 

7. Скважина 1 7 8 / 9 2 Глубина 70 м 1 Физ. износ 7 6 % 

8. Водонапорная башня ул. Объем 32 м3 

30 лет Победы, 26а 

1 Физ. износ 7 6 % 

9. Скважина 8 3 / 8 2 Глубина 65 м 

(реконструкция 

водозаборного 

узла 2017г) 

(реконструкция 

водозаборного 

узла 2022г) 

1 

Физ. износ 5 % 

10. Водонапорная башня ул. Объем 55 м3 

30 лет Победы, 19а (реконструкция 

водозаборного 

узла 2017г) 

(реконструкция 

водозаборного 

узла 2022г) 

1 

Физ. износ 5 % 

3) заключение о техническом состоянии объектов централизованных систем 
холодного водоснабжения водоотведения: 

Техническое состояние централизованного водоснабжения находится в 
удовлетворительном состоянии, отдельные участки водопровода нуждаются в 
срочном ремонте - замена на полиэтиленовые. 

4) заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей 
эксплуатации объектов централизованных систем холодного водоснабжения, 

|дения: 
гйшая эксплуатация централизованного водоснабжения без реконструкции 

к.ства нового водопровода, не представляется возможным. 

Аваргин С.М.. 

2023 г. 

юняев М.Я. 


